
   
 

Inkoppling AT 7185-MAG5/6 till integreringsverk AT 7274D 
 

AT 7185-MAG5/6 är en signalomvandlare som monteras på mätröret AT 7185-XX, där XX 

är DN. Från signalomvandlaren sker inkoppling av tvåledare till intergeringsverket AT 

7274D enligt nedan. 

 

I signalomvandlaren (AT 7185) kopplas kabeln in på plint 56 (+) och 57 (-). 

 

I intergreringsverket AT 7274 kopplas kabeln in på plint 10 (+) och plint 11(-).   

 

  
AT 7185 med monterad signalomvandlare AT 
7185-MAG5/6 

Integreringsverk AT 7274D 

 

Temperaturgivare (2 tråds-givare) ansluts till integreringsverket 

Plint 1,2: Hög temperatur 

Plint 3,4: Låg temperatur 

 

Kommunikationsmodul(M-Bus)  

Kopplas in till plint 24,25 


